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REV. REDATTODATA

AGGIORNAMENTI

DESCRIZIONE APPROV.CONTROL. VISTO

PROGETTO DEFINITIVO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

REGIONE EMILIA ROMAGNA

FERROVIE EMILIA ROMAGNA s.r.l.

CONCESSIONARIA
IL PROGETTISTA

MANDATARIA:

REV.

DIS.N.SCALA DATACARTELLA

0 Emissione finale 31-10-2019 FCA TTH ECA VFE

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE CON I SOTTOSERVIZI

DEVIAZIONI SOTTOSERVIZI LUNGO LA LINEA FERROVIARIA

PLANIMETRIA

FER BP D T2 SOT GEN S 001 01:1000 31-10-20197.1

RETE ACQUA

LINEA BASSA TENSIONE

RETE GAS

CONDOTTA MEDIA PRESSIONE

RETE ELETTRICA

GAS MP

ENEL BT
ACQ DISTCONDOTTA DISTRIBUZIONE

CONDOTTA BASSA PRESSIONE

GAS BP

CAVO GENERICO

RETE TELEFONICA

TLC TLC

POLIFORA DI CAVIDOTTI
POLIFORA

RETE FOGNARIA

CONDOTTA DI FOGNATURA MISTA
FGN M

POZZETTO DI ACQUEDOTTO ESISTENTE / PROGETTO

SOSTEGNO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE / PROGETTO

SOSTEGNO PER LINEA TELEFONICA ESISTENTE / PROGETTO

SOSTEGNO PER LINEA ELETTRICA ESISTENTE / PROGETTO

POZZETTO PER LINEA ELETTRICA ESISTENTE / PROGETTO

POZZETTO PER RETE TELEFONICA ESISTENTE / PROGETTO

VALVOLE GAS ESISTENTE / PROGETTO

ANTENNA TELEFONICA ESISTENTE/PROGETTO

IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO FOGNATURA ESISTENTE

CABINA DI TRASFORMAZIONE ELETTRICA MT/bt ESISTENTE

TRALICCIO PER LINEA ELETTRICA ESISTENTE/PROGETTO

CABINA DI TRASFORMAZIONE GAS MP/bp ESISTENTE

POZZETTO DI FOGNATURA ESISTENTE/PROGETTO

CABINA DI TRASFORMAZIONE ELETTRICA ESISTENTE

LINEA INTERRATA

LINEA AEREA

ESISTENTE PROGETTO

XXX

O XXX

XXX

O XXX

LEGENDA RETI TECNOLOGICHE

KEY-PLAN

DEVIAZIONE TEMPORANEA

GAS BP

INTERFERENZA 5.2

Presenza di una linea elettrica interrata posata lungo la linea ferroviaria tra

le PK 4+183 e 4+203 interferente con le opere di progetto.

Viene prevista la deviazione di un tratto di linea mediante la posa di n°1

cavidotto Ø160 mm L=16.5 m in PE e di n°2 pozzetti di tipo Enel 60 x 60 cm.

OPERE CIVILI A CARICO DELL'IMPRESA APPALTATRICE

GAS BP

LINEA AEREA BASSA TENSIONE
O ENEL O ENEL

DEVIAZIONI PROVVISORIE

In concomitanza della messa in funzione della deviazione fognaria

e per permettere la realizzazione delle opere ferroviarie, si

prevede una deviazione provvisoria delle reti attualmente posate

all'intersezione di via Cellini e via Scandellara.

La deviazione provvisoria comprende:

· Rete idrica di distribuzione Ø110 mm in PE, L = 26 m;

· Rete elettriche n° 3 cavidotti Ø160 mm, L = 46 m;

· Reti di telecomunicazione e fibra ottica n° 10 cavidotti Ø125

mm, L = 32 m.

OPERE CIVILI DI PREDISPOSIZIONE DEI CAVIDOTTI A

CARICO DELL'IMPRESA APPALTATRICE

0

SCALA GRAFICA

1:1000
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INTERFERENZA 6.1

Presenza di un collettore di tipo vigentino 2.0x1.6 m di fognatura mista,

interferente con le opere di progetto. Si prevede la realizzazione di un sistema

composto dal sollevamento meccanico delle portate di magra di acque nere e

dall'innesco tramite sfioratore laterale (L=5 m) di una botte a sifone (doppia

canna 0.7x1.5 m) per il deflusso di piena delle portate meteoriche.

Per ulteriori dettagli si rimanda all'elaborato: FER_BP_D_T2_SFO_SF4_S_001

LAVORAZIONI A CARICO DELL'IMPRESA APPALTATRICE

INTERFERENZA 6.3

Presenza di un metanodotto (HERA) di bassa pressione interferente con

le opere di progetto. Se ne segnala l'esistenza e si prescrive una

campagna d'indagine con georadar per definirne il corretto tracciato

plano-altimetrico. Si prevede, cautelativamente, la realizzazione di un

bypass (cavallotto) in corrispondenza dell'intersezione con gli  interventi

d'adeguamento delle altre reti tecnologiche presenti in sito.

INTERFERENZA 6.4

Linea elettrica interrata in corrispondenza dell'intersezione stradale tra

via Cellini e via Scandellara interferente con le opere di progetto.

In seguito alla deviazione provvisoria eseguita per consentire la

realizzazione delle opere strutturali, si prevede l'adeguamento della rete

tramite la posa di n° 3 pozzetti 60 x 60 cm e la predisposizione di n° 3

cavidotti Ø160 mm in PEAD, L = 34 m.

OPERE CIVILI A CARICO DELL'IMPRESA APPALTATRICE

INTERFERENZA 6.5

Presenza di una polifora a servizio di reti telefoniche e reti dati di fibra

ottica interferenti con le opere di progetto in corrispondenza

dell'intersezione stradale tra via Cellini e via Scandellara.

In seguito alla deviazione provvisoria eseguita per consentire la

realizzazione delle opere strutturali, si prevede l'adeguamento della rete

tramite la predisposizione di n°10 cavidotti Ø125 mm in PEAD, L = 44 m.

OPERE CIVILI A CARICO DELL'IMPRESA APPALTATRICE

INTERFERENZA 6.6

Presenza lungo via Scandellara di una polifora di reti dati di fibra ottica

interferente con le opere di progetto.

In concomitanza con la deviazione provvisoria eseguita per consentire la

realizzazione delle opere strutturali, si prevede l'adeguamento della rete di

via Scandellara tramite la predisposizione di n°4 cavidotti Ø125 mm in PEAD,

L = 20 m e la posa di un nuovo pozzetto di tipo Telecom80x125 cm.

OPERE CIVILI A CARICO DELL'IMPRESA APPALTATRICE

DEVIAZIONE PROVVISORIA (METANODOTTO)

In concomitanza della realizzazione della deviazione fognaria e

per permettere la realizzazione delle opere ferroviarie, si prevede

una deviazione provvisoria della condotta attualmente posata in

corrispondenza del P.L. di via Larga.

La deviazione provvisoria comprende la posa di un metanodotto

provvisorio Ø200 mm in acciaio per una lunghezza di 60 m.

INTERFERENZA 7.2

Presenza di un collettore di distribuzione idrica (HERA) Ø160 mm in PE

interferente con le opere di progetto in parallelismo rispetto alla ferrovia

lungo la viabilità di via Scandellara.

Il collettore non necessità di adeguamenti infrastrutturali, tuttavia se ne

segnala la presenza che andrà opportunamente indicata nelle fasi di

esecuzione dell'opera.

INTERFERENZA 7.3

Presenza di un metanodotto (HERA) Ø200 mm di bassa pressione

interferente con le opere di progetto.

In seguito alla deviazione provvisoria eseguita per consentire la

realizzazione delle opere strutturali, si prevede l'adeguamento degli

organi di controllo della rete ed il rifacimento del tratto interferente

tramite la posa di un collettore Ø200 mm in acciaio in tubo camicia Ø300

mm in acciaio, staffato al parapetto del nuovo cavalcaferrovia della

viabilità di via Larga. Lunghezza complessiva dell'adeguamento pari a

55 m.

INTERFERENZA 7.4

Linee elettriche interrate in corrispondenza del P.L. di via

Larga, interferenti con le opere di progetto.

Si prevede l'adeguamento della rete tramite la posa di n° 5

pozzetti di tipo ENEL 60 x 60 cm e la predisposizione di n° 6

cavidotti Ø160 mm in PEAD, L = 110 m.

OPERE CIVILI A CARICO DELL'IMPRESA APPALTATRICE

INTERFERENZA 7.5

Presenza lungo via Larga di una polifora a servizio di reti telefoniche e di reti

dati di fibra ottica interferente con le opere di progetto.

In concomitanza al completamento della nuova viabilità di via Larga, si

prevede l'adeguamento della rete tramite la predisposizione di n°15 cavidotti

Ø125 mm in PEAD, L = 72 m e la posa di un nuovo pozzetto di tipo Telecom

80x125 cm.

OPERE CIVILI A CARICO DELL'IMPRESA APPALTATRICE

Responsabile del progetto e dell'integrazione

fra le prestazioni specialistiche:

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, n. 8042

Ing.Vincenza Floria

(Firmato digitalmente)

Il Progettista:

(Firmato digitalmente)

Il Responsabile Unico del Procedimento:

Ing.Fabrizio Maccari

(Firmato digitalmente)

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova, n. 5694

Ing. Enrico Casotto

INTERFERENZA 5.1

Attraversamento ferroviario di una condotta di

fognatura mista DN 600 in calcestruzzo, al

termine della Fermata S. Rita. Non richiede

adeguamento infrastrutturale, ma si prescrive

di segnalarne la presenza all'interno dell'area

di cantiere.

INTERFERENZA 6.2

Presenza di un collettore di distribuzione idrica (HERA) Ø110 mm in PE in tubo

camicia Ø200 mm in acciaio interferente con le opere di progetto.

In seguito alla deviazione provvisoria eseguita per consentire la realizzazione

delle opere strutturali, si prevede l'adeguamento degli organi di controllo della

rete ed il rifacimento del tratto interferente tramite la posa di un collettore Ø110

mm in PE in tubo camicia Ø200 mm in acciaio, posato in un apposito vano

ricavato in adiacenza all'intersezione stradale di via Cellini. Lunghezza

complessiva dell'adeguamento pari a 50 m.

INTERFERENZA 7.1

Presenza di un collettore circolare Ø1500 mm in cls di fognatura mista,

interferente con le opere di progetto. Si prevede la realizzazione di un nuovo

attraversamento ferroviario in affiancamento alla condotta esistente mediante

un collettore scatolare 2.5x0.8 m e pendenza pari a quella della condotta

esistente.

Per ulteriori dettagli si rimanda all'elaborato: FER_BP_D_T2_SFO_SF6_S_001

LAVORAZIONI A CARICO DELL'IMPRESA APPALTATRICE

INTERFERENZA 8.1

Attraversamento ferroviario di una condotta

di tipo ONI 1.0x1.5 m di fognatura mista.

Non richiede adeguamento infrastrutturale,

ma si prescrive di segnalarne la presenza

all'interno dell'area di cantiere.


