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CONDUTTORE FASE R

CONDUTTORE FASE T
CONDUTTORE FASE S

GIUNTO IN GEL IP68

CONDUTTORE NEUTRO

POZZETTO DI DERIVAZIONE IN CLS

CAVO 1x...mmq
FG7R 0.6/1KV

CHIUSINO IN GHISA

PARTICOLARE DERIVAZIONE CONDUTTRE PRINCIPALI IN POZZETTO

CORDA DI RAME NUDO

MORSETTO A PETTINE BIFILARE
PER GIUNZIONE CORDA DI RAME

PER OLTRE L'85% E RICICLABILE
- DIAMETRO ALLA BASE: 145mm
- DIAMETRO IN SOMMITA': 76mm
- SPESSORE: 3mm
- ALTEZZA FUORI TERRA: 8m
- LUNGHEZZA: 8.8m

PALO TRONCO CONICO VERNICIATO IN ALLUMINIO RICICLATO

8m

MATERIALE DI COSTIPAMENTO GHIAINO SBRECCIATO

PLINTO DI FONDAZIONE CON POZZETTO 115x70xh115cm

ENTRA/ESCI IN MORSETTIERA CON
SCORTE min. 1.5m IN OGNI POZZETTO

A DOPPIA CAMERA Ø110mm

Ø180mm SEDE PER PALO

PIANTA

APPARECCHIO ILLUMINANTE
DI PROGETTO

E VETRO PIANO, TECNOLOGIA A LED DIVERSE POTENZE
(TEMPERATURA DI COLORE DEI LED INFERIORE A 3300K COME DA LEGGE

APPARECCHIO ILLUMINANTE A LED CON OTTICHE MULTIPLE

REGIONALE FGV n.15 del 18/06/2007 E INTEGRAZIONI SUCCESSIVE)
INSTALLAZIONE TESTAPALO, IP66 CLASSE I

MORSETTIERA COMPLETO DI PORTELLO DA 
FERITOIA SU PALO PER ALLOGGIAMENTO

PALO IN ALLUMINIO RICICLATO E RICICLABILE 

SPORGENTE min. 5cm OLTRE IL PLINTO
GUAINA TERMORESTRINGENTE
PROTEZIONE DEL PALO CON

CHIUSINO IN GHISA
SFEROIDALE CLASSE C250

CAVIDOTTO IN TUBO CORRUGATO IN PVC

ALL'APPARECCHIO ILLUMINANTE

CAVI DI ALIMENTAZIONE

IN CAVO FG7R 0.6/1kV
LINEA ELETTRICA DORSALE

PARTICOLARE PUNTO LUCE ILLUMINAZIONE PUBBLICA

- CATEGORIA NE2 - EN 12767

PARTICOLARE MORSETTIERA DA PALO
QUADRIPOLARE E SEZIONATORE BIPOLARE

CON PORTAFUSIBILE E FUSIBILE DA 6A

CIRCUITO ENETRA
CIRCUITO ESCI

ALL'AAPRECCHIO ILLUMINANTE
CAVO 3x2.5 FG7OR 0.6/1KV

ALLA/DALLA TUBAZIONE INTERRATA

PUNTAZZA DI TERRA

"ESCI"
CIRCUITO

"ENTRA"
CIRCUITO

TRANSITANTI
CONDUTTORI

RICICLATO E RICICLABILE

CONDUTTORE FASE R

CONDUTTORE FASE S

CONDUTTORE FASE T

CONDUTTORE NEUTRO

PLINTO DI FONDAZIONE

CAVO 1x...mmq
FG7R 0.6/1KV

PALO DI SOSTEGNO

ALLOGGIAMENTO MORSETTIERA

CIRCUITO DERIVATO
CAVO 1x2.5mmq

FG7R 0.6/1KV

MORSETTIERA DOPPIO
ISOLAMENTO DA PALO

ALL' APPARECCHIO ILLUMINANTE

PORTELLO DA PALO IN ALLUMINIO

FERITOIA SU PALO PER 

PARTICOLARE SCAVO TIPOLOGICO TUBAZIONI UTENTE

CORDA DI RAME
NUDA

PUNTAZZA
MESSA A TERRA

COLLEGAMENTO ALLO SCARICATORE INTERNO
ALL' APPARECCHIO ILLUMINANTE

COLLEGAMENTO MESSA A TERRA
PALO DI SOSTEGNO

LEGENDA

A - PROFONDITA' DELLO SCAVO: H=0.5-1m

B - 1° STRATO: STRATO REALIZZATO CON SABBIA FINO A RAGGIUNGERE LA GENERATRICE DEL TUBO O FASCIO DI TUBI (COSTIPAZIONE DA ESEGUIRE SOLO SUI FIANCHI)

C - 2° STRATO: STRATO DI 0.15-0.20 DI SABBIA COSTIPATO SOLO LATERALMENTE AL CAVIDOTTO E NON SULLA VERTICALE DELLO STESSO;

D - 3° STRATO: STRATO DI MATERIALE PROVENIENTE DALLO SCAVO DEPURATO DALLE PIETRE DI DIAMETRO SUPERIORE A 10cm E DAI FRAMMENTI VEGETALI;

E - 4° STRATO: STRATO LIBERO PER RIEMPIMENTO CON TERRENO VEGETALE;

F - LARGHEZZA DELLO SCAVO: DEL TIPO A TRINCEA STRETTA CON LARGHEZZA PARI AD ALMENO 3 VOLTE IL DIAMETRO ESTERNO DEL TBO;

PIANO CAMPAGNA

25-30cm DAL PIANO FINITO
NASTRO AVVISATORE POSTO A

A DOPPIA CAMERA Ø110mm
TUBO CORRUGATO IN PVC

PARTICOLARE SCAVO TIPOLOGICO TUBAZIONI UTENTE
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